








Czarnia, 2010-05-13
Przetarg

na budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Surowe.


W dniu 10 maja 2010 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie  następującej treści:
„W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej Budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe zamawiający wymaga aby oferent wykazał się inwestycją o wartości 1 000 000 zł (punkt 8.3).

Czy zamawiający dopuszcza referencje na zadanie obejmujące analogiczne bądź większe przepływy stacji uzdatniania wody ale o mniejszej wartości kwotowej.”





Wyjaśnienie zamawiającego.


Na – generalnie - każdą stację uzdatniania wody składają się również inne elementy, jak chociażby zbiorniki na wodę pitną, budynek stacji uzdatniania wody i inne. Stąd zamawiający wymaga od Wykonawców – na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  -  aby wykazali się co najmniej jedna inwestycją o wartości robót co najmniej 1 000 000 zł brutto.  W związku z powyższym, zamawiający nie dopuszcza referencji o wartości mniejszej niż 1 000 000 zł brutto.
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Czesław     JURGA 
